
Messschema Mittelspannungsmessung
mit Photovoltaik-Messung 

Kundenanlage

Netz EVU
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PV Anlage

Photovoltaik-Messung
mit TAE Steckdose
für Modemanschluss
zur Zählerfernauslesung
erforderlich

Mittelspannungs-Messung
mit TAE Steckdose
für Modemanschluss
zur Zählerfernauslesung erforderlich

LPZ

LPZ

Sind die Zähler räumlich getrennt, ist je Zähler eine eigene Telefonnummer
für Modemanschluss zur Zählerfernauslesung erforderlich.
ggf. Rücksprache mit EVU
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