Stadtwerke

Schwachlastregelung und Warmwasserbereitung
Stand: 01.06.2009

‘ \zlr%?;?ﬁ:iﬁgr Warmwasserbereitung

i wws* DEH ‘ F1 Zahlervorsicherung/ SH-Schalter
i ;K( OOO @ @ \ F2 Steuersicherung (10A, 25kA)

‘V | I [ D T F K4  Kundenrelais Warmwasser

i P1 Zahler: Allgemeine Verbraucher
P3 TSG (Tarifsteuergerat)
| : R1 Tarifschaltung Allgemein (HT/NT)
R4 Warmwasserspeicher, Freigabe 4h im NT
Q3 Fehlerstromschutzschalter RCD (ggf.)
X1 Tarifsteuerklemme ( 7polig)

Stromkreisverteiler

\ X2 Steuerklemme (7polig, plombierbar)

X3 Hauptleitungsabzweigklemme

''''''''''''''''''''' lE

+ g

| 8

'3

S

¥

| 8

)

[0}

—+
P3 ) . X
TSG (Tarifsteuergerat) |

: R1 R4 .

\ \ I35

. P ‘ =

<

! KWh ‘ 1]2]3]4]s]6[7]8]o10]11]12]13[14 ‘ K
‘ 4 ‘ ‘
\ \ \

EE )

Y i L

‘ :

[

g

| £

o

o

5

*) Grundheizung bei WwS
Die Grundheizung wird entsprechend der jeweiligen Freigabe nach den Erfordernissen
des Netzbetreibers geschaltet
Starkheizung bei WwS
Die Starkheizung (Schnellheizstufe muss fur jede Nachladung erneut von Hand engeschaltet

werden (kein thermostatisch gesteuertes Nachladen)

X1.1 N

X1.2 .

X1.3 Tarif

X1.4 Warmepumpe / Direktheizung

X1.5 Speicherheizung 8h

X1.6 Speicherheizung Nachladung 4ah
X1.7 Warmwasser

Erlauterungen Stadtwerke Landau
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