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Messteil

Wandlerteil

Funktionsfläche
"Zählerfeld"

Funktionsfläche
"unterer Anschlussraum"

Prüf- und
Steuerklemme

Blindverschraubung
(jeweils für EN 20) bzw.
Verschraubung mit
Flachkabelabdichtung 

Hutschiene

Blindverschraubungen für
jeweils EN50

Wandlerfeld
mit Türe

plombierbar

Kundenfeld
mit Türe
Kunden-

lastschalter
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)***

)**

)* Überstromschutzeinrichtung
)** Einbauplatz für Betriebsmittel zur Weitergabe

von Mengenimpulsen und Rundsteuerkomandos

)*** Leitungskanal für Modemleitung

TAE-Steckdose
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Zählertafel
Bereitstellung durch 
Anschlussnehmer
Aufbau der Messung 
durch Stadtwerke
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